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Workshop 11. Juni 2008: Agenda

Agenda
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Gründung
• 1992 als Public Private Partnership

Vier Gesellschafter
• Berliner Senat
• KfW Bankengruppe
• GASAG
• Vattenfall Europe Berlin 

Unabhängige GmbH
• Umsatzvolumen: 5,4 Mio. €
• 46 Mitarbeiter

Projekte auf
Lokalebene (Berlin), national (Deutschland), europa- und weltweit

Berliner Energieagentur GmbH

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration
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Geschäftsbereiche

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Consulting

Contracting
Intern. 

Know-How
Transfer



Patrick Lamers

Berliner Energieagentur GmbH

Meet cooling demands in SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Das Projekt
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Übersicht
• Nov 2006 – Dez 2008
• Gefördert im Rahmen des Intelligent Energy Europe Programms der EC
• Ko-finanziert durch Vattenfall Europe Berlin AG & Co KG

IEE Programm
• Betreut von der EACI unter DG TREN
• Idee: Erhöhung einer “intelligenten”, d. h. energieeffizienten Produktion

und Nutzung von Energie sowie des Anteils REN
• Vermarktung und Unterstützung marktreifer, passender Lösungen und 

Technologien mit unterschiedlichen europäischen Partnern

Summerheat Projekt Team…

Hintergrund

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration
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SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

11 Partner aus 7 Ländern



Meet cooling demands in SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Die Projektidee
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Projektidee aus politischer Sicht (1)

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Themen

Globale Erwärmung

Steigender
Energiebedarf

Steigender 
Kühlungsbedarf

…

Maßnahmen
(EU-Ebene)

20 % REN (PEB)
20 % Red. THG 
20 % Red. PEB

��� �
REN
CCS 

EE
��� �

KWK
…

KWK

Spart PE, ist aber  
kostspielig(er)

Benötigt
konst. Wärmebedarf
für Kosteneffizienz

Problem:
Kaum Wärmebedarf

im Sommer

SUMMERHEAT 

Nutzen von Abwärme 
im Sommer

Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit 
von KWK-Anlagen

Reduzierung des 
PE-Bedarfs für 

Kühlung
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Projektidee aus Kraftwerksbetreibersicht (2)

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Summerheat for cooling
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Meet cooling demands in SUMMER by
applying HEAT from cogeneration

1. Ermittlung der länderspezifisch relevanten Technolo gien und 
Anwendungen zur thermischen Kälteerzeugung

2. Berechnung der Primärenergiefaktoren für 

a. Thermisch & elektrisch erzeugte Kälte
b. In zentralen & dezentralen Anwendungen 

3. Berechnung der Kältepreise der einzelnen Systeme

4. Untersuchung der Marktbedingungen

5. Beurteilung der politischen Rahmenbedingungen

6. Entwicklung eines Leitfadens

Projektübersicht

Heutiger Workshop



Patrick Lamers

Berliner Energieagentur GmbH

Meet cooling demands in SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 
thermischer Kühlung
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Untersuchte Kältetechnik

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Kälte

ThermischMechanisch

Kompression Absorption Adsorption Dampfstrahl

LiBr/H2O H2O/NH3

ES ZS Mix
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Betrachtete Systeme

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Quelle: Capital Cooling, Sweden

Zentral
1. Freie Kühlung � Kältenetz
2. KWK-Abwärme � AKM 

� Kältenetz

Dezentral
3.Zentrale Wärmeproduktion
� Fernwärmenetz
� AKM
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Primärenergiefaktoren

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration
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Primärenergiefaktoren

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
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Decentral
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Primärenergiefaktoren

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Central absorption vs. decentral compression
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Kältegestehungskosten

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration
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SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

• PRF zentr. th. Kälte oft: < 0.4
• PRF dez. th. Kälte oft: ~ 0.8

• PRF dez. el. Kälte oft: ~ 1.0

• Kostenseitige Probleme ggü. Kompressionskälte 

� Höhere Kältegestehungskosten

� Keine zusätzlichen Netzkosten für dezentrale Systeme
� Zentrale Kältenetze haben 

� lange Amortisationszeiten: ~ 20 Jahre

� Geringe interne Zinsfüße: ~ 8 %

• Zentral vs. dezentral

� Zentral vorteilhaft, muss aber frühzeitig in urbane Planung eingebunden werden

Ergebnisse

Bis zu 50 % PE Einsparungen  mgl.
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SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Kommune / Politik
• Schaffung langfristiger

Rahmenbedingungen

• Anreize / Restriktionen gegen
BAU Szenario:
� Umweltbonus
� Umweltvergleich

• KWK-Förderung muss 
Sommerloch einbeziehen

Kritische Erfolgsfaktoren für zentrale Kältenetze

EVU
• Langfristplanung notwendig (IRR, 

Amortisationszeiten)
• Kommunen einbeziehen
• Lokale Stärken identifizieren:

� Business District (Kältepreis)
� Günstiger PRF des 

Kraftwerkparks
• Insellösungen als Start (Coldspots)
• Sekundärsysteme anpassen

(Betonkernaktivierung, etc.)
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SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

Veröffentlichung im Herbst 2008! 
Veranstaltung im Oktober in Brüssel! 

Aktuelles & Details auf der Webseite!

• Zielgruppen
� Potentielle Investoren
� Kommunen
� Andere (indirekt: Politik)

• Inhalte u.a.
� Vergleich unterschiedlicher Kälteversorgungskonzepte

� Unterstützung von Realisierungsvorhaben & 
� Demoprojekten (zentral & dezentral)

� Beispielhafte Ablaufpläne und & Vorstudien

Summerheat Guideline
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

www. eu-summerheat.net

Kontakt:
Berliner Energieagentur GmbH
Fon: +49 30 . 29 33 30 – 31
E-Mail: lamers@berliner-e-agentur.de

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration


