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Gesamtkältebedarf in 1999: 165 TWh

Quelle: DKV, 2002. Statusbericht
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Energiebedarfe

Quelle: DKV, 2002. Statusbericht

1,4

4,0

0,9

1,4
1,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Nahrungsmittel Industrie Klima (stationär) Klima (mobil) Andere

T
W

h
/a

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
Gesamtenergiebedarf

Primärenergieeinsatz

Kälteproduktion

PRF



www. eu-summerheat.net 6

Meet cooling demands in SUMMER by
applying HEAT from cogeneration

Stationäre Klimaanlagen 1999: 32,44 TWh (19,6%)

Quelle: DKV, 2002. Statusbericht
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Thermische Kühlanteile stets unter 10 %

Quelle: DKV, 2002. Statusbericht
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CO2-Einsparpotenziale durch Thermische Kühlung

Quelle: DKV, 2002. Statusbericht

Aktuell: 

• 32 TWh Kälte im stationären Bereich 

• mittlerer PRF 0,9

Mögliche Einsparungen (D)

• PRF 0,8 ���� 2,4 Mio. t CO2/a (0,5 foss. KW)

• PRF 0,6 ���� 5,6 Mio t CO2/a (2 foss. KW)

• PRF 0,4 ���� 9,6 Mio t CO2/a (3,4 foss. KW)
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EECCAC: Steigender Bedarf an Klimatisierung & Strom

Quelle: Energy Eff iciency and Certif ication of Central Air 
Conditioners (EECCAC), 2003: DG TREN
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EECCAC: Klimatisierung von Büros, Hotels, GHD

Quelle: Energy Eff iciency and Certif ication of Central Air 
Conditioners (EECCAC), 2003: DG TREN

Anteil der klimatisierten Fläche je Gebäudenutzung
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Produktionseite
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Marktanteil der Kälteanlagen in Deutschland

Der Markt für AKM in Deutschland ist ein Nischenmarkt :
• 1 % der Stückzahlen

• 2.3 % des Marktvolumens (Wert)
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Marktanteil der Kälteanlagen in Deutschland

• Der Markt für AKM in Deutschland bleibt weiterhin ein Nis chenmarkt

• Leichter Anstieg aufgrund positiver wirtschaftl. Entwic klung
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Verteilung der Kälteanlagen in Deutschland, 2006

Marktverteilung Klimaanlagen
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Warum kommt der Markt 
nicht in Schwung?
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Kältekunden

• Nachfrage nach Kälte für Klimatisierung wird steige n 
(v. a. in Bürogebäuden, Hotelgewerbe, Einzelhandel, Krankenhäuser)

• Kunden haben oft hohe spezifische Anforderungen

• Kunden verlangen geringen Kältepreis
• Kunden sind zurückhaltend ggü. Service eines EVU

• Kunden haben oft mangelndes Wissen / Informationen hinsi chtlich

� Höhe der vollen Kältegestehungskosten
� Umweltvorteile thermischer Kühlung (v.a. zentral)
� Marktreife der Technologie thermischer Kälte
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AKM-Hersteller und Planer

• Produktion thermischer Kälteanlagen ist ein Nischen markt
� Geringe Stückzahlen 

� hohe Einzelpreise

• Planer und Architekten verwenden im BAU-Szenario st ets KKM

� Erfahrungen / Know-How & Vertrauen für Einbindung AKM fehlt

� Systembetrachtung notwendig (Voll-/Teillastbetrieb, Vor-/Rücklauftemp.)
� Bei Ausschreibungen oft reine Invest.kostenbetrachtung (ohne Betriebs- und  

Verbrauchskosten)

� Günstige Angebote von Stromanbietern (für begrenzte Zeit)
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• Margendiskussion zwischen AKM-Produzenten & EVU: 
Geringe Stückzahlen (geringe Nachfrage) vs. hoher Einzelpreis

• Preisdruck der Kunden und Konkurrenten

� Business-Modell (ggf. Einkauf von Wärme für ESCO)
� Kältegestehungskosten für Kompressionskälte sind geringer (BAU)

• Umfangreicher rechtlicher Rahmen, jedoch ohne:
� Investitionsanreize / Anschubfinanzierung für Kältenetze

� Vorrangregelungen für effizienteste Kühlung

• Zentrale vs. dezentrale Lösung
…

FW-Unternehmen und ESCO



www. eu-summerheat.net 20

SUMMERHEAT - meet cooling demands in 
SUMMER by applying HEAT from cogeneration

• Hohe Vorlauftemperaturen (> 90°C) für guten COP

� Ggf. Anpassung Sommerwerte im FW-Netz (je nach Leiteranzahl)

• Niedrige Temperaturspreizung
� hohe Rücklauftemperaturen im FW-Netz (energetisch sinnvoll?)

• Rückkühlung weiterhin benötigt (Niedrigerer COP ��� � Größere RK-Anlagen)

• Notwendigkeit der Planung / Systembetrachtung:

� Keine stark schwankende Kältelast, sondern konstanter Kältebedarf

• Schlechte Nachrüstmöglichkeiten

� Größe, Gewicht der Maschinen

� Anpassung von Sekundärsystemen (Betonkernaktivierung, etc.) für Lastausgleich

Dezentrale Kälte
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Kundennutzen
• Auslagerung des Kälteservice
• Platzeinsparungen (UG)
• Platzeinsparungen (Dach)
• Außenhülle (Optik)
• Weniger Lärm & Vibration
• Weniger Risiko: Hohe

Zuverlässigkeit (> 90 %)
• Planbarkeit der Kosten (unabh. 

vom Strompreis)

zentrale Kältenetze

Anreize der Kommune
• Bis zu 30 % weniger Brennstoff
• Bis zu 80 % weniger Strom
• Bis zu 65 % weniger CO2e 
• Keine CFC / HCFC Emissionen
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Kommune / Politik
• Schaffung langfristiger

Rahmenbedingungen

• Anreize / Restriktionen gegen
BAU Szenario:
� Umweltbonus
� Umweltvergleich

• KWK-Förderung muss 
Sommerloch einbeziehen

Kritische Erfolgsfaktoren für zentrale Kältenetze

EVU
• Langfristplanung notwendig (IRR, 

Amortisationszeiten)
• Kommunen einbeziehen
• Lokale Stärken identifizieren:

� Business District (Kältepreis)
� Günstiger PRF des 

Kraftwerkparks
• Insellösungen als Start (Coldspots)
• Sekundärsysteme anpassen

(Betonkernaktivierung, etc.)
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

www. eu-summerheat.net

Kontakt:
Nils Thamling
Fon: +49 30 . 29 33 30 – 38
E-Mail: thamling@berliner-e-agentur.de
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